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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εγκατάσταση Αναβατορίου για ΑΜΕΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Εξωτερική Μόνωση 0.07cm

Ο Δ Ο Σ   Λ Α Μ Ρ Ο Υ   Κ Α Τ Σ Ω Ν Η

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ:

E1=(12.11x4.37)=52.92μ²

Ε2=(12.11x4.41)+[(1.76x4.41)/2x1.02x2)]=59.69μ²

Ε3=(4.00x3.35)=13.40μ²

Ε(καλ)=(Ε1+Ε2+Ε3+E4)=> Ε(καλ)=(52..92μ²+59.69μ²+13.40μ²+26.79μ²=152.80μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:

V=(4.05x152.84)=618.84μ³

Χώροι Στάθμευσης  1 : (στον ακάλυπτο)

Υποχρεωτική Φύτευση : Εακαλύπτου χώρου χ 2/3=> (Εακαλ 152.66μ²) χ 2/3=101.77μ²

Πραγματοποιύμενη Φύτευση: 

Πραγματοποιούμενη Δενδροφύτευση :Εοικ/200=508.84/200=2δένδρα

E4=[(4.85x2.19)/2]+[(4.85x2.28)/2]+[(2.16x1.04)/2]+[(1.72+1.74)/2x1.76]+
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

Ενεργειακός Επιθεωρητής

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Κέντρο υποστήριξης ατόμων με

Σύνδρομο Down

Κατσώνη Λ. 06 - Λάρισα

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠ-2

Ε1=(12.11x4.37)=52.92μ²

Ε2=(12.11x4.41)+[(1.76+4.41)/2x1.02)x2]=59.70μ²

Ε3=(4.00x3.35)=13.40μ²

Ε4=(4.75x5.64)=26.79μ²

Ε4=(4.75x5.65)=26.79μ²

Ε(δομ)=Ε(καλ)=(Ε1+Ε2+Ε3+E4)=> Ε(δομ)=(52.92μ²+59.69μ²+13.40μ²+26.79μ²=152.80μ²

E1=52.92μ²

E2=59.69μ²

E4=26.79μ²

E3=13.40μ²

Ε1(φύτευσης) = 59.16μ²

Ε4(φύτευσης) = 42.65μ²

Ε1+Ε2+E3+E4=(59.16+34.05+4.50+42.65)=140.36μ²>135.68μ²

Ρ1

ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Πλάτος Οδού 11.70μ

E3=(075x6.00)=4.50μ²

Ε3 = 4.50μ²

Ε2= 34.05μ²

E2=[(3.89+6.67)/2x6.45]=34.05μ²

E1=[(10.27x5.11)/2]+[(10.27+4.54)/2]+[(4.47+2.04)/2]+[(4.47+2.26)/2]=59.16μ²

+[(1.74+2.78)/21.34]+[(2.78+2.83)/2x8.13]=42.65μ²

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

EΞΟΔΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΙΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ Μ.Π.Υ.Δ

KOMBIO ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 12Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ IONIΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΞΟΔΟΣ 3
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